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1 ОПИСАНИЕ

Пульты дистанционного управления Mobil-RCi и Mobil-RCi-M являются удобным 
средством настройки различных параметров.

Примечание: Изделие предназначено исключительно для надлежащего 
использования (в соответствии с описанным в настоящем руководстве). Внесение 
изменений, модификация или нанесение лакокрасочного покрытия запрещены, 
так как это приведет к отклонению гарантийных претензий. Сразу после 
распаковки продукта проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении 
повреждений ни в коем случае нельзя использовать прибор.
Если вы сомневаетесь в том, что безопасность эксплуатации изделия 
обеспечена, его необходимо немедленно изъять из эксплуатации, а также 
предотвратить возможность случайного использования.

2 Инструкции по технике безопасности

•	 Конечный пользователь законодательно обязан передавать 
использованные батареи или аккумуляторы в соответствующие 
службы. Утилизация вместе с бытовыми отходами запрещена в 
соответствии с директивой 2006/66 EG.
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3 Эксплуатация / принцип работы

Поскольку дальность действия устройств составляет приблизительно 5–6 м, возможно 
быстрое и точное программирование без использования инструментов и кабелей.

Для специалистов-электриков
Инфракрасный пульт дистанционного управления ESYLUX Mobil-RCi совместим с:
•	 датчиками движения ESYLUX RC...i
•	 светильниками ESYLUX AL S...i

Для конечных пользователей
Инфракрасный пульт дистанционного управления ESYLUX Mobil-RCi-M совместим с:
•	 датчиками движения ESYLUX  MD-C360i/...mini, MD-CE, RC...i, MD-W 200i
•	 датчиками присутствия ESYLUX PD-C360i/...mini, PD-CE...
•	 прожекторами ESYLUX AF...i, AF...i LED
•	 датчиками освещенности ESYLUX CDSi-A/N, CDSi-A/N16AX
•	 светильниками ESYLUX AL S...i

Пульт предназначен для управления функцией «ВКЛ / ВЫКЛ» макс. 12 ч и автоматического 
считывания текущего уровня освещенности. 

4 Ввод в эксплуатацию

Пульт дистанционного управления поставляется в комплекте с аккумуляторами. Перед 
первым использованием следует удалить защитную пленку между батареей и контактом. 
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5 Настройки

Примечание: Просим обратить внимание на то, что настройки могут различаться  
в зависимости от типа устройства. Функциональное описание соответствующего 
продукта можно найти онлайн на странице данного продукта в разделе 
«Руководство по эксплуатации».

Возможности настройки параметров с помощью Mobil-RCi

12min 16min8min

RESET TESTPULSE30min

4min

15sec 30sec 1min 2min

ON/OFF

12h

ON/OFF

S

ON/OFF

360°

14

11

1

2

3

5

4

6

8

7

13

10

9

12

1. Режим программирования 
Закрыть / открыть

2. Определить необходимое 
значение яркости

3. Определить время реакции 
на свет

4. Сброс установленных 
параметров

5. Тестовая проверка 
дальности действия

6. Функция тревожного оповещения
7. Режим отпуска
8. ВКЛ / ВЫКЛ отключение через 

12ч или устан. время ожидания
9. Регулировка дальности действия

10. ВКЛ / ВЫКЛ датчик светодиодной 
лампы

11. ВКЛ / ВЫКЛ 360° 
защита нижней области 
обнаружения

12. Импульсная функция
13. Ввод текущего 

уровня освещенности
14. ВКЛ / ВЫКЛ непрерывное 

освещение в течение 12ч
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Возможности настройки параметров с помощью Mobil-RCi-M

RESET
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1. Непрерывное освещение в 
течение 12ч ВКЛ / ВЫКЛ*

2. Установленные параметры
сброс

3. ВКЛ / ВЫКЛ отключение через 
12ч или устан. время ожидания

4. Ввод текущего 
уровня освещенности

*для потолочных датчиков присутствия 
активация/деактивация только 
предварительно установленного времени 
ожидания.

6 Батарея

Слабый заряд батареи или разряженная батарея могут стать причиной значительного 
уменьшения дальности действия пульта в нормальных условиях или же невозможности 
дистанционного изменения настроек. При необходимости следует заменить батарею. Для 
этого следует извлечь держатель батареи, одновременно удерживая нажатым фиксатор.

Примечание: необходимо соблюдать полярность при установке новой батареи.
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7 Технический чертеж

Mobil RCi
(настенный держатель для крепления пульта дистанционного управления в комплекте)

50 mm 9 mm

14,5 mm14,5 mm 25 mm

23 mm

100 mm

Mobil-RCi-M

7 mm29 mm

56 mm
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8 Технические характеристики

Mobil-RCi EM10016004

Батарея Литий CR 2032, 3 В

Цвет серебро

Mobil-RCi-M EM10016011

Батарея Литий CR 2032, 3 В

Цвет серебро

9 Очистка

Для чистки и ухода за устройством нельзя использовать едкие чистящие 
или растворяющие средства. Применяйте только безворсовую, сухую или 
увлажненную водой ветошь.

9.1 Утилизация

 Примечание: данное устройство нельзя утилизировать вместе с не 
 сортируемыми твердыми бытовыми отходами. Согласно закону, 
 владельцы отслуживших свой срок устройств обязаны 
 утилизировать их надлежащим образом. Дополнительные сведения 
 можно получить в местном городском или муниципальном управлении.
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10 Гарантия производителя, компании ESYLUX

Продукция компании ESYLUX проверена на соответствие действующим 
предписаниям и изготовлена с чрезвычайной тщательностью. Лицо, 
предоставляющее гарантию, компания ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, 
D-22908 Ahrensburg, или соответствующий дистрибьютор компании ESYLUX в 
вашей стране (полный список предоставлен на сайте www.esylux.com) берет на 
себя гарантийные обязательства по устранению брака изделия или материала 
в приборах компании ESYLUX в течение трех лет с даты изготовления. Эти 
гарантийные обязательства действуют вне зависимости от ваших законных 
прав по отношению к продавцу прибора. Гарантийные обязательства не 
распространяются на случаи естественного износа, изменения конструкции 
или возникновения неисправностей под влиянием окружающей среды, на 
повреждения при транспортировке, а также на поломки, возникшие вследствие 
несоблюдения инструкции по эксплуатации, руководства по обслуживанию и/или 
в результате ненадлежащей установки прибора. Гарантийные обязательства не 
распространяются на батареи, осветительные средства и аккумуляторы, которые 
входят в комплект поставки. Гарантийные обязательства будут выполнены только 
в случае, если сразу же после выявления дефектов прибор, не подвергавшийся 
изменениям, надлежащим образом упакованный и с оплаченной пересылкой, 
будет выслан лицу, предоставляющему гарантию, вместе со счетом/чеком и 
кратким письменным описанием поломки. В случае обоснованности гарантийных 
претензий лицо, предоставляющее гарантию, по собственному усмотрению в 
разумные сроки производит ремонт либо замену прибора. Дальнейшие претензии 
не принимаются. В частности это касается ущерба, возникшего вследствие 
недоброкачественности прибора. Если гарантийные претензии не обоснованы 
(например, если они поданы после истечения гарантийного срока или если они 
касаются дефектов, не указанных в гарантийных претензиях) и ремонт прибора 
не требует больших затрат, предоставляющее гарантию лицо может попытаться 
отремонтировать прибор за ваш счет.


